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ABSTRACTS

E

The purpose of these instructions is to provide the authorities and those who work professionally with

or who own refrigeration equipment or heat pumps with information and harmonised solutions con-

cerning the application of the stipulations of the Federal Ordinance on Substances (appendix 4.15)

concerning:

e The maintenance booklet, which the owner of any equipment or installation containing more than
three kilograms of fluid refrigerant must use.

e The periodical leak tests on equipment and installations containing more than three kilograms of
fluid refrigerant that has a detrimental effect on the ozone layer or is stable in the air; in particular
the frequency of such tests, and the kinds of test for the various types of equipment and installa-
tions concerned.

e Declarations by owners that an installation containing more than three kilograms of fluid refrige-
rant that has a detrimental effect on the ozone layer or is stable in the air has been brought into ope-
ration or taken out of service, and declarations for installations that are already in use.

Key words: Federal Ordinance on Substances, leak test, maintenance booklet, leak test, declaration, protection of
the ozone layer, synthetic greenhouse gases, refrigerants, HFCs, refrigeration, air conditioning, heat pumps,
current state of technology

D

Die vorliegende Wegleitung bietet Behorden, Fachpersonen sowie Inhabern von Kélteanlagen oder
Wirmepumpen prézise Erlduterungen und abgestimmte Losungsansétze im Hinblick auf den Vollzug
der Bestimmungen der StoV (Anhang 4.15) betreffend

e das Wartungsheft, das fiir simtliche Gerédte oder Anlagen mit mehr als drei Kilogramm Kéltemit-
teln gefiihrt werden muss,

e die periodische Dichtigkeitskontrolle von Gerdten und Anlagen, die mehr als drei Kilogramm ozon-
schichtabbauende oder in der Luft stabile Kiltemittel enthalten, namentlich in Bezug auf Haufigkeit
und Art der Kontrollen entsprechend dem jeweiligen Gerite- oder Anlagentyp,

e die Meldepflicht der Inhaber bei der Inbetriebnahme bzw. der Ausserbetriebnahme von Anlagen
mit mehr als drei Kilogramm ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen Kéltemitteln sowie
die Meldungen iiber bereits in Betrieb befindliche Anlagen.

Stichworte: StoV, Dichtigkeitskontrolle, Meldepflicht, Wartungsheft, Schutz der Ozonschicht, synthetische Treib-
hausgase, Kaltemittel, HFKW, Kaltetechnik, Klimatechnik, Warmepumpe, Stand der Technik
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F

Les présentes instructions ont pour objectif de fournir aux autorités, aux professionnels et aux déten-
teurs d'équipements réfrigérants ou de pompes a chaleur des précisions et des solutions harmonisées
concernant lI'application des dispositions de I'Osubst (annexe 4.15) concernant :

e Le livret d'entretien, qui doit étre tenu par leur détenteur pour tous les appareils et installations con-
tenant plus de trois kilogrammes de fluides réfrigérants.

e Les contrbles périodiques de I'étanchéité des appareils et des installations contenant plus de trois
kilogrammes de fluides réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone ou stables dans l'air ; en parti-
culier leur fréquence et leur nature en fonction du type des appareils et des installations concernés.

e Les déclarations de mise en service ou hors service des installations contenant plus de trois kilo-
grammes de fluides réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone ou stables dans l'air par leur dé-
tenteur, ainsi que celle des installations déja en service.

Mots-clés: Osubst, livret d'entretien, contrdle d'étanchéité, déclaration obligatoire, protection de la couche d'ozone,
gaz synthétiques a effet de serre, réfrigérant, frigorigéne, HFC, technique du froid, génie climatique, pompe a
chaleur, état de la technique

Le presenti istruzioni offrono alle autorita, agli specialisti del settore e ai detentori di impianti di refri-

gerazione o di pompe di calore spiegazioni precise e proposte di soluzioni coordinate in vista

dell’applicazione delle disposizioni dell’Osost (allegato 4.15) concernenti

o il registro di manutenzione, che deve essere tenuto per apparecchi e impianti contenenti piu di 3 kg
di prodotti refrigeranti;

¢ il controllo periodico della tenuta stagna di apparecchi e impianti contenenti piu di 3 kg di prodotti
refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell’aria, segnata-
mente in relazione alla frequenza e alle modalita di controllo a seconda del tipo di apparecchio o di
impianto;

¢ I’obbligo di notifica del detentore al momento della messa in esercizio o della messa fuori esercizio
di impianti contenenti piu di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o
prodotti refrigeranti stabili nell’aria nonché le notifiche su impianti gia in esercizio.

Parole chiave: Osost, controllo della tenuta stagna, obbligo di notifica, registro di manutenzione, protezione dello
strato di ozono, gas sintetici ad effetto serra, prodotti refrigeranti, HFC, tecnica del freddo, tecnica della climatiz-
zazione, pompe di calore, stato della tecnica
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EINFUHRUNG

Auf Grund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt wurden die ozonschichtabbauenden Stoffe und die in
der Luft stabilen Stoffe (synthetische Treibhausgase) auf internationaler Ebene durch das Montrealer
Protokoll (1987), beziehungsweise durch das Kyoto Protokoll (1997) weltweit geregelt.

In der Schweiz hat der Bundesrat am 30. April 2003 eine Anderung der Stoffverordnung (StoV) zur
Anpassung der Regelungen tiber ozonschichtabbauende und in der Luft stabile Stoffe beschlossen.
Diese Anderung betrifft unter anderem den Anhang 4.15 StoV iiber Kiltemittel, die fiir den Betrieb
von Kilteanlagen und -gerdten sowie von Warmepumpen verwendet werden.

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens im Vorfeld des Bundesratsbeschlusses haben die Kantone
und Vertreter der Branche insbesondere auch fiir den Bereich der Kéltemittel den Wunsch nach Unter-
stiitzung und Koordination bei der Umsetzung dieser Anderung der StoV gedussert. Die Ausarbeitung
und Verdffentlichung von einschldgigen Empfehlungen wurde deshalb in der StoV ausdriicklich vor-
gesehen.

Entsprechend dieser Verpflichtung wurde eine Arbeitsgruppe, in der die Bundesverwaltung, Kantons-
behorden und die betroffenen Branchen vertreten sind (vgl. Impressum), mit der Ausarbeitung der
Grundlagen fiir die vorliegende Wegleitung beauftragt. Diese befasst sich mit den folgenden Vor-
schriften:

1. Die Inhaber von Geréten oder Anlagen, die mehr als drei Kilogramm eines Kéltemittels enthalten,
miissen dafiir sorgen, dass fiir jedes Gerit beziehungsweise fiir jede Anlage ein Wartungsheft ge-
fiihrt wird. Der Anhang A enthélt ein Muster fiir ein Wartungsheft, das den Anforderungen der
StoV entspricht.

2. Die Inhaber von Geridten oder Anlagen, die mehr als drei Kilogramm ozonschichtabbauende oder
in der Luft stabile Kéltemittel enthalten, miissen ihre Geridte und Anlagen regelmissig auf ihre
Dichtigkeit tiberpriifen lassen. Die vorliegende Wegleitung prizisiert die Haufigkeit und Art dieser
Kontrollen in Bezug auf die einzelnen Gerite- und Anlagentypen.

3. Jede Inbetriebnahme oder Ausserbetriecbnahme von Anlagen, die mehr als drei Kilogramm ozon-
schichtabbauende oder in der Luft stabile Kéltemittel enthalten, muss vom Inhaber der zustindigen
Vollzugsbehorde gemeldet werden. Auch bereits im Betrieb stehende Anlagen sind zu melden. Mit
Hilfe der vorliegenden Wegleitung soll das Meldeverfahren gesamtschweizerisch harmonisiert
werden (vgl. Muster der Meldekarten im Anhang B).
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WEGLEITUNG

1. WARTUNGSHEFT

Ein Wartungsheft muss fiir alle Gerdte und Anlagen mit mehr als 3 kg Kéltemitteln,
unabhéngig von der Art des Kaltemittels, gefiihrt werden.

Gemiss StoV (Anhang 4.15, Ziff. 35) gilt seit dem 1. Januar 2004 Folgendes:

' Die Inhaber von Geriten und Anlagen, welche mehr als 3 kg Kiltemittel enthalten, miissen dafiir sorgen,
dass ein Wartungsheft gefiihrt wird.

? Auf dem Wartungsheft muss der Name des Inhabers des Gerites oder der Anlage stehen.

* Im Wartungsheft muss die Fachperson, welche die Arbeiten durchfiihrt, nach jedem Eingriff oder jeder War-
tung am Gerdt oder an der Anlage folgende Angaben eintragen:

a. das Datum des Eingriffs oder der Wartung;

b. eine kurze Beschreibung der durchgefiihrten Arbeiten;

c. das Ergebnis der Dichtigkeitskontrolle nach Ziffer 34;

d. Menge und Art des entnommenen Kéltemittels;

e. Menge und Art des in die Anlage eingefiillten Kéltemittels;
f. die Firma sowie den eigenen Namen und die Unterschrift.

Das Wartungsheft (Muster in Anhang A) dokumentiert die Geschichte eines Gerites oder einer Anla-
ge, insbesondere die Reparatur- und Wartungsarbeiten einschliesslich der Dichtigkeitskontrollen. Es
informiert den Inhaber, die zustindige Kontrollbehérde und die Fachfirma iiber die durchgefiihrten
Arbeiten.

Das Wartungsheft wird in der Regel von einer Fachfirma angelegt, und zwar entweder bei der Inbe-
triebnahme des Geriétes beziehungsweise der Anlage oder aber — im Falle bestehender Einrichtungen —
bei der ersten Wartung oder Dichtigkeitskontrolle geméss StoV. Allenfalls schon vorhandene War-
tungshefte bestehender Anlagen sind vor Ort auf ihre Konformitét mit den Anforderungen der StoV zu
tiberpriifen (vgl. den oben aufgefiihrten Verordnungstext). Erfiillen sie diese nicht, sind sie durch ein
neues Wartungsheft zu ergénzen oder zu ersetzen.

Das Wartungsheft ist bei jedem Eingriff in den Kéltemittelkreislauf sowie bei jeder Reparatur oder
Wartung von der Fachperson, die diese Arbeiten durchfiihrt, auf den neuesten Stand zu bringen.

Das Wartungsheft ist gut sichtbar an einem geschiitzten Ort in unmittelbarer Néhe des Geréts bzw. der
Anlage aufzubewahren.

Um ein einheitliches und in der ganzen Schweiz anerkanntes Dokument zu schaffen und um zu ver-
meiden, dass die Fachfirmen und die kantonalen Behorden eigene Wartungshefte ausarbeiten miissen,
wird den Interessierten eine Vorlage fiir ein solches Wartungsheft zur Verfiigung gestellt. Die Ver-
wendung dieser Vorlage (vgl. Muster in Anhang A) ist allerdings nicht verpflichtend. Unternehmen,
die bereits tiber eine eigenes Wartungsheft verfiigen, konnen dieses auch weiterhin verwenden, sofern
es alle Angaben enthilt, welche die Stoffverordnung vorschreibt.
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2. DICHTIGKEITSKONTROLLE

Eine Dichtigkeitskontrolle muss bei allen Gerdten und Anlagen mit mehr als 3 kg
ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen Kéltemitteln durchgefiihrt werden.

Gemiss StoV (Anhang 4.15, Ziff. 34) gilt seit dem 1. Januar 2004 Folgendes:

' Die Inhaber der folgenden Gerite und Anlagen miissen diese regelmissig, mindestens aber bei jedem Ein-
griff und bei jeder Wartung, auf ihre Dichtigkeit iiberpriifen lassen:

a. Geridte und Anlagen mit mehr als 3 kg ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen Kiltemitteln;
b, ...

* Bei Feststellung einer Undichtigkeit muss der Inhaber umgehend die Instandstellung des Gerits oder der
Anlage veranlassen.

2.1 Kontrollverfahren

Am Standort aufgebaute Anlagen miissen vor der Inbetriecbnahme zur Uberpriifung ihrer Dichtigkeit
einer dem Stand der Technik entsprechenden Druckprobe (vgl. SN EN 378-1, -2, -3 und -4) unterzo-
gen werden. Erweist sich dabei eine Anlage als dicht, geniigt in der Folge die Kontrolle mit einer dem
Stand der Technik entsprechenden Priifmethode (vgl. z. B. SVK-Richtlinie 1-04).

«Dichtigkeitskontrolle» bedeutet «Suche nach Lecks». Fiir die Kontrolle ist demnach in der Regel der
Kaltekreislauf nicht zu 6ffnen.

Dichtigkeitskontrollen sind immer von einer fiir diese Tatigkeit technisch ausgebildeten Fachperson
durchzufiihren, welche im Besitze einer Fachbewilligung ist (Art. 45 StoV)

2.2 Haufigkeit der Kontrolle

Die Dichtigkeit eines Gerits oder einer Anlage muss nach jedem Eingriff in den Kéiltemittelkreislauf
und bei jeder Wartung gepriift werden.

Sind keine Arbeiten an der Anlage erforderlich, miissen dennoch regelmaissig Dichtigkeitskontrollen
durchgefiihrt werden. Dabei gilt fir Gerdte und Anlagen, die am Standort zusammengebaut worden
sind (Bst. a), ein anderer Kontrollzyklus als fiir Gerédte und Anlagen, die von der Herstellerin fertig
angeliefert worden sind (Bst. b):

a) In der Regel gilt folgender Kontrollzyklus:

o erste Dichtigkeitskontrolle: 2 Jahre nach Inbetriebnahme

o weitere Dichtigkeitskontrollen: jéhrlich

b) Ausnahme fiir werksgefertigte Kompaktanlagen und -geriite

Fiir alle geméss der Norm SN EN 378 industriell gefertigten und gepriiften dauerhaft geschlosse-
nen Kompaktanlagen und -gerite, deren Kreislauf bei der Installation beziehungsweise bei der
Endmontage und Inbetriebnahme unverandert bleibt (z.B. Kompakt-Warmepumpen mit geschlos-
senem Kaéltekreislauf), gilt folgender Kontrollzyklus:

! Die Dichtigkeitskontrolle von Anlagen in Motorfahrzeugen ist Gegenstand einer separaten Wegleitung
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o erste Dichtigkeitskontrolle: 6 Jahre nach der Inbetriebnahme
o zweite Dichtigkeitskontrolle: nach weiteren 4 Jahren

e alle weiteren Dichtigkeitskontrollen: in Absténden von jeweils 2 Jahren

Die Bezeichnung «dauerhaft geschlossen» setzt voraus, dass
- alle Verbindungen geschweisst oder hartgelotet sind und
- der oder die Verdichter in vollhermetischer Bauart gefertigt sind.

Technisch gleichwertige Losungen sind ebenfalls zulédssig, sofern die hermetische Gleichwertig-
keit durch den Hersteller nachgewiesen wird. Zudem miissen alle Rohrleitungen des Kiltekreislau-
fes unter Berticksichtigung aller zu erwartenden thermischen, physikalischen und chemischen Be-
anspruchungen so konstruiert, hergestellt und eingebaut sein, dass sie dicht bleiben und den Drii-
cken und Temperaturen widerstehen, die wihrend des Transports, wiahrend des Betriebs und im
Stillstand der Anlage auftreten kdnnen.

2.3 Behebung von Undichtigkeiten/Wiederherstellung der Dichtigkeit

Festgestellte Undichtigkeiten miissen umgehend oder — falls dies nicht moglich ist — innerhalb von
maximal 8 Wochen behoben werden. Nach Abschluss der Instandstellungsarbeiten ist eine erneute
Dichtigkeitskontrolle durchzufiihren.

Die Durchfiihrung der Dichtigkeitskontrolle sowie allfillige Reparaturen und Nachfiillungen der An-
lage sind im Wartungsheft (vgl. Kap. 1) einzutragen.
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3. MELDEPFLICHT

Die Meldepflicht betrifft alle Anlagen mit mehr als 3 kg ozonschichtabbauenden oder
in der Luft stabilen Kéltemitteln.

Gemiss StoV (Anhang 4.15, Ziff. 5) gilt seit dem 1. Juli 2003 Folgendes:

! Wer eine Anlage mit mehr als 3 kg ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen Kiltemitteln in Betrieb
oder ausser Betrieb nimmt, muss dies der zustindigen kantonalen Behorde oder der Bundesbehorde nach Zif-
fer 33 Absatz 3 Buchstabe b melden.

? Die Meldung muss folgende Angaben enthalten:
a. das Datum der Inbetriebnahme bzw. der Ausserbetriebnahme;
b. die Art und den Standort der Anlage;
c. die Art und die Menge des enthaltenen Kéltemittels;
d. bei der Ausserbetriebnahme: den Empfanger des Kéltemittels.

* Der Inhaber einer Anlage nach Absatz 1, die vor Inkrafttreten dieses Anhangs in Betrieb genommen worden
ist, muss die Angaben nach Absatz 2 bis zum 31. Dezember 2004 melden.

* Die Fachfirmen machen ihre Kunden in geeigneter Weise auf die Meldepflicht aufmerksam.

Mit der zentralen Meldestelle werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen die
folgenden Ziele erreicht:

a) Die Abldufe im Zusammenhang mit der Meldepflicht sind gesamtschweizerisch einheitlich (ein ein-
ziges Verzeichnis, einheitliche Erfassung und Verarbeitung, pro Sprachregion eine Anlaufstelle);

b) Die Angaben iiber die in der Schweiz vorhandenen kéltetechnischen Einrichtungen erlauben dem
BUWAL die gesamte installierte Kéltemittelmenge und die daraus entstehenden Emissionen ab-
zuschitzen. Diese Informationen dienen zum Vollzug der Stoffverordnung durch die Kantone und
bilden in ihrer Gesamtheit eine der Grundlagen fiir die Berichterstattung der Schweiz im Rahmen
des Kyoto Protokolls.

3.1 Schweizerische Meldestelle

Die schweizerische Meldestelle ist vom BUWAL im Einvernehmen mit den Kantonen sowie mit dem
Schweizerischen Verein fiir Kéltetechnik SVK und der Fordergemeinschaft Warmepumpen Schweiz
FWS errichtet worden. Sie sorgt dafiir, dass bei der Verarbeitung der Daten die Vertraulichkeit ge-
wahrt wird und die Bestimmungen iiber den Schutz von Personen- und Geschiftsdaten eingehalten
werden.

Die Meldestelle nimmt die Meldungen aus der ganzen Schweiz entgegen, erfasst und verarbeitet die
darin enthaltenen Angaben elektronisch und stellt sicher, dass die Behorden im Rahmen ihrer jeweili-
gen Zusténdigkeit {iber das Internet Zugriff auf die gemeldeten Daten haben.

Zustiandige Behorden, die sich nicht an der zentralen Meldestelle beteiligen wollen, richten ihre eigene
Meldestelle ein und erstatten dem BUWAL jéhrlich Bericht. In diesem Fall werden die bei der zentra-
len Meldestelle eingegangenen Meldekarten nicht erfasst und monatlich unveréndert an die zustdndige
Behorde weitergeleitet.

Die Adresse der Meldestelle lautet:

Schweizerische Meldestelle fiir Kilteanlagen und Warmepumpen, Postfach, 8124 Maur
Tel. 044 908 40 80, Fax 044 908 40 88, E-Mail: info@meldestelle-kaelte.ch
Internet: www.meldestelle-kaelte.ch
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3.2 Meldeverfahren

Den Inhabern von Anlagen stehen zwei Meldekarte zur Verfiigung (vgl. Anhang B):

1. fiir die Meldung der Inbetriebnahme von neuen Anlagen bzw. fiir die Meldung bestehender Anlagen
2. fiir die Meldung der Ausserbetriebnahme von Anlagen.

Die gemaiss StoV erforderlichen Angaben werden vom Inhaber der Anlage mit Hilfe der jeweils pas-
senden Meldekarte an die Meldestelle {ibermittelt. Da die Fachfirmen gehalten sind, ihre Kunden auf
geeignete Weise auf die Meldepflicht aufmerksam zu machen, diirfte es in der Praxis am einfachsten
sein, wenn die Fachfirma, welche die Anlage in Betrieb nimmt bzw. welche die ersten Arbeiten an
einer noch nicht gemeldeten bestehenden Anlage vornimmt, die Meldekarte ausfiillt und dem Inhaber
zur Unterschrift vorlegt.

Die Meldung einer neuen Anlage hat zu erfolgen, wenn diese in Betrieb genommen wird und die
massgeblichen Daten im Wartungsheft (vgl. Kap.1) eingetragen werden.

Bestehende Anlagen werden in der Regel anlédsslich der Ausrtistung mit dem Wartungsheft (vgl.
Kap.1) bzw. der allfilligen Uberpriifung der Konformitit des bereits vorhandenen Wartungshefts und
der Durchfiihrung der ersten Dichtigkeitskontrolle (vgl. Kap.2) gemeldet. Firmen mit mehreren Anla-
gen konnen diese zusammengefasst, z.B. in Form einer Tabelle, melden.

Bei der Ausserbetriebnahme einer Anlage hat deren Inhaber umgehend die geméss StoV erforderli-
chen Angaben mit Hilfe der zweiten Meldekarte an die Meldestelle zu {ibermitteln.

Wird eine Anlage ersetzt, muss die Ausserbetriebnahme der bisherigen Anlage gleichzeitig mit der
Inbetriebnahme der neuen Anlage gemeldet werden.

Wird eine Anlage an einen neuen Standort gebracht, miissen die Ausserbetriebnahme am alten Stand-
ort und die Wiederinbetriebnahme am neuen Standort gemeldet werden. Dabei ist gleich vorzugehen
wie bei der ersten Meldung einer neuen oder bereits in Betrieb stehenden Anlage.

3.3 Vignette zur Identifizierung von Anlagen

Die Identifizierung gemeldeter Anlagen wird mittels einer dreifachen selbstklebenden Vignette sicher-
gestellt, die mit einer Identifikationsnummer versehen ist. Die Vignetten werden immer gleichzeitig
mit den Meldekarten abgegeben.

Beim Ausfiillen der Karte zur Meldung neuer oder bestehender Anlagen ist die erste Vignette gut
sichtbar auf der Anlage, die zweite Vignette auf der erwédhnten ersten Meldekarte und die dritte Vig-
nette auf der zweiten Karte, mit der spiter die Ausserbetriecbnahme der Anlage zu melden ist, aufzu-
kleben.

4. BEZUGSQUELLEN UND KOSTEN

Alle in dieser Wegleitung erwihnten Dokumente (Wartungsheft, Meldekarten und Vignetten) werden
von der schweizerischen Meldestelle fiir Kélteanlagen und Wéarmepumpen vertrieben (vgl. Kap. 3.1).
Die Meldestelle arbeitet selbsttragend und nicht Gewinn orientiert. Mit den Einnahmen werden fol-
gende Aktivititen finanziert:

- der Betrieb der Meldestelle

- die Herstellung, Lagerhaltung und der Versand der Dokumente.
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Unterhaltsarbeiten an der Kalteanlage/am Gerat

Dieses technische Kontrollblatt dient als Nachweis fir alle ausgefiihrten Unterhaltsarbeiten.

Name der Name der

Fachfirma

Kaltemittel in kg

Durchgefihrte Arbeiten /

Ersetzte Teile

Datum

Fachperson

entnommen / eingefiillit
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ANHANG B MUSTER DER MELDEKARTEN

1) MELDEKARTE FUR NEUE UND BESTEHENDE ANLAGEN

Bitte
frankieren

Unterschriften:

Meldekarte ausgefiillt von

Ort + Datum:

Der/die Inhaber der Anlage:

Ort + Datum:

Der Inhaber/die Inhaberin der Anlage ist verantwortlich fir die
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflicht

(Stoffverordnung, Anhang 4.15 Ziffer 5).

Schweizerische Meldestelle fur

Kélteanlagen und Warmepumpen

Postfach

8124 Maur
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2) MELDEKARTE FUR DIE AUSSERBETRIEBNAHME VON ANLAGEN

Bitte
frankieren

Unterschriften

Meldekarte ausgefiillt von

Ort + Datum:

Der/die Inhaber der Anlage

Ort + Datum:

Der Inhaber/die Inhaberin der Anlage ist verantwortlich fir die
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflicht

(Stoffverordnung, Anhang 4.15 Ziffer 5).

Schweizerische Meldestelle fur

Kélteanlagen und Warmepumpen

Postfach

8124 Maur
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